
附录 D 典型的文档交付内容

D. 0.1 设计综合类 (AA) 文档的交付清单宜符合表 D. 0. 1 的

要求 。

表 D.0.1 设计综合类 (AA) 文档交付清单

编号 文档名称 文档类别 信息来源

1 全厂性项目总说明 DP E 

2 全厂性项目各分册说明 DP E 

3 多装置（系统）项目总说明 DP E 

4 多装置（系统）项目各分册说明 DP E 

5 单装笠（系统）项目总说明（或主体专业说明） DP E 

6 单装笠（系统）项目 各分册说明 （或辅助专业说明 ） DP E 

7 工艺包设计总说明 DP E 

8 工艺包设计专业分册说明 DP E 

9 设计规定 DP E 

10 环境保护专篇及审批报告 DP E/ 0 

11 消防设计专篇及审批报告 DP E/ 0 

12 节能专篇及审批报告 DP E/ 0 

13 抗震设防专篇及审批报告 DP E/ 0 

14 职业卫生专篇及审批报告 OP E/ 0 

15 安全设施设计专篇及审批报告 DP E/ 0 

16 主项表 ID E 

17 工艺装置和系统（单元）定员表 ID E 

18 主要技术经济指标 1D E 

19 危险化学品数据表 1D E 

20 文件目录 ID E 

• 59 • 



D.0.2 工艺设计类 (AB) 文档的交付清单宜符合表 D. o. 2 的
要求。

表 D. 0. 2 工艺设计类 (AB) 文档交付清单

编号 文档名称 文档类别 信息来源

1 工艺说明书 DP E 

2 工艺设备数据表或规格书 DS E 

3 安全阀、爆破片数据表或规格书 DS E 

4 设备汇总表 ID E 

5 界区条件表 ID E 

6 管道表 ID E 

7 分类工艺设备表 ID E 

8 安全阀、爆破片一览表 ID E 

9 文件目录 ID E 

10 工艺流程图 (PFD) OW E 

11 公用物料流程图 (UFD) DW E 

12 工艺管道及仪表流程图(P&ID) DW E 

13 公用工程管道及仪表流程图(UID) OW E 

D. 0. 3 静设备设计类 (AC)文档的交付清单宜符合表 D. 0. 3 的

要求 。

表 D. 0. 3 静设备设计类 (AC)文档交付清单

编号 文档名称 文档类别 信息来源

1 静设备设计说明 DP E 

2 静设备设计规定 DP E 

3 技术条件 DP E/ P 

4 装置设计说明书 DP E 

5 单体设备说明书（必要时） DP E/ P 

6 风险评估报告（仅限圆类压力容器） DP E/ P 

7 计算书 CL E/ P 
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续表 D. 0. 3 

编号 文档名称 文档类别 信息来源

8 静设备数据表 DS E/ P 

9 容器（类）汇总表 ID E 

10 换热器（类）汇总表 ID E 

11 文件目录 ID E/ P 

12 工程图（必要时） DW E/ P 

13 装配图（总图 ） DW E/ P 

14 部件图 DW E/ P 

15 零件图 DW E/ P 

16 预焊件图（必要时） DW E/ P 

17 管口方位图（必要时） DW E/ P 

D. 0. 4 动设备设计类CAD)文档的交付清单宜符合表 D. 0. 4 的

要求 。

表 D. 0. 4 动设备设计类(AD) 文档交付清单

编号 文档名称 文档类别 信息来源

1 动设备设计规定 DP E 

2 动设备设计说明 DP E 

3 动设备的数据表或规格书 OS E 

4 机泵（类）汇总表 ID E 

5 机械（类）汇总表 ID E 

6 动设备一览表 ID E 

7 文件目录 ID E 

8 机械设备安装图（必要时） DW E/ P 

9 基础工程设计条件图（必要时） DW E/ P 

10 机械的辅助流程图 DW E/ P 

11 机械的仪表联锁逻辑图 OW E/P 
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D. 0. S 工业炉设计类 (AE) 文档的交付清单宜符合表 D. o. 5 的
要求。

表 D. 0. S 工业炉设计类 (AE) 文档交付清单

编号 文档名称 文档类别 信息来源

1 工业炉设计规定 DP E 

2 工业炉设计说明 DP E 

3 工业炉数据表或规格书 DS E 

4 风机表（必要时） DS E/ P 

5 设备／材料规格表 BM E 

6 文件目录 ID E 

7 工业炉本体部分 DW E/ P 

8 空气预热系统（必要时） DW E/ P 

9 独立钢烟囡（必要时） DW E/ P 

10 梯子平台图（必要时） DW E/ P 

D. 0. 6 总图运输设计类 (AF)文档的交付清单宜符合表 D. 0. 6 

的要求。

表 D. 0. 6 总图运输设计类 (AF) 文档交付清单

编号 文档名称 文档类别 信息来源

1 总图运输设计规定 DP E 

2 总图运输设计说明 DP E 

3 工程呈表或材料表 BM E 

4 设备材料规格表 ID E 

5 运输装卸设备表 ID E 

6 文件目录 ID E 

7 地理位置图 DW E 

8 区域位咒图 DW E 
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续表 D. 0. 6 

编号 文档名称 文档类别 信息来源

9 装置位置图 DW E 

10 场地初平图（必要时） DW E 

11 道路标准断面图（必要时） DW E 

12 总平面布置图 DW E 

13 竖向布笠图 OW E 

14 场地平整图 DW E 

15 道路及明沟排雨水布置图 DW E 

16 围墙大门及守卫室布置图 DW E 

17 管线综合图（必要时） OW E 

18 绿化设计图（必要时） DW E 

19 铁路设计图 DW E 

20 装置竖向布置图 DW E 

21 厂外道路平面布置图及详图 DW E 

22 挡土墙、护坡图 DW E 

23 排洪沟设计图 DW E 

D.0.7 管道设计类 (AG) 文档的交付清单宜符合表 D. 0. 7 的
要求。

表 D.O. 7 管道设计类 (AG) 文档交付清单

编号 文档名称 文档类别 信息来源

1 装登布置设计说明 DP E 

2 装笠布置设计规定 DP E 

3 配管设计规定 DP E 

4 管道应力设计规定 DP E 

5 管道材料等级规定 DP E 
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续表 D. O. 7 

编号 文档名称 文档类别 信息来源

6 设备和管道绝热设计规定 DP E 

7 设备和管道涂漆设计规定 DP E 

8 配管设计说明 DP E 

9 综合材料表 BM E 

10 阀门规格书 SP E 

11 非标准管道附件规格书 SP E 

12 特殊件一览表 ID E 

13 管道支吊架汇总表 ID E 

14 弹簧支吊架一览表 ID E 

15 管段图索引表 ID E 

16 管道伴热索引表 ID E 

17 文件目录 ID E 

18 装置区域划分图 DW E 

19 设备布置图 DW E 

20 竖面布置图 DW E 

21 界区管道接点图 DW E 

22 配管研究图 DW E 

23 管道平面布置图 OW E 

24 管道布置详图 DW E 

25 管段团或单管图 DW E 

26 伴热管道系统图或伴热管道布登图 DW E 

27 管道支吊架图 DW E 

28 特殊管件图 DW E 

29 管道防雷、防静电接地图 DW E 

30 管道拆除图 DW E 
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D. 0. 8 仪表设计类 (AH ) 文档的交付清单宜符合表 D. 0. 8 的
要求 。

表 D.0.8 仪表设计类(AH) 文档交付清单

编号 文档名称 文档类别 信息来源

1 仪表设计规定 DP E 

2 仪表设计说明 DP E 

3 仪表及主要材料汇总表 BM E 

4 仪表规格书 SP E 

5 仪表盘（柜）规格书 SP E 

6 在线分析仪系统及分析小屋规格书 SP E 

7 分散控制系统(DCS)规格书 SP E 

8 安全仪表系统(SIS)规格书 SP E 

9 压缩机控制系统(CCS)规格书 SP E 

10 可编程序控制系统(PLC)规格书 SP E 

11 可燃及有毒气体检测系统(GOS)规格书 SP E 

12 过程数据采集系统(SCADA)规格书 SP E 

13 仪表索引表 ID E 

14 1/0 索引表（包括 DCS 、SCADA 、CCS 、 SIS 、 GDS 等） ID E 

15 报警和联锁设定值一览表 ID E 

16 电缆连接表 ID E 

17 文件目录 ID E 

18 控制室平面布置图 DW E 

19 机柜室平面布置图 DW E 

20 控制室及现场机柜室仪表电缆敷设图（必要时） DW E 

21 中心控制室至现场机柜室光纤敷设走向图（必要时） DW E 

22 控制室仪表电缆敷设图 DW E 

23 仪表电缆主槽板敷设图或走向团 DW E 
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续表 D.0.8

编号 文档名称 文档类别 信息来源

24 可燃及有毒气体检测器平面布贤图 DW E 

25 安全仪表系统逻辑框图（或因果图） DW E 

26 顺序控制系统逻辑框图（或时序图） DW E 

27 复杂控制回路图或文字说明 DW E 

28 仪表回路图（必要时） DW E 

29 仪表管线平面布翌图 OW E 

30 仪表供气管线平而布甡图 DW E 

31 仪表伴热、冲洗及隔离管线平面布置图 DW E 

32 仪表澜措管路连接图 OW E 

33 仪表保温（冷）、伴（绝）热管路连接图 DW E 

系统配置图（或网络结构图）（包括 DCS、 SCADA 、
34 DW E 

CCS 、SIS 等）

35 仪表供电系统图 DW E 

36 仪表接地系统图 DW E 

37 仪表盘（柜）布萱图（必要时） DW E 

38 仪表盘（柜）接线图（必要时） DW E 

D. 0. 9 电气设计类 (AJ) 文档的交付清单宜符合表 D. 0. 9 的

要求。
表 D. 0. 9 电气设计类 ( AJ ) 文档交付清单

编号 文档名称 文档类别 信息来源

1 电气设计规定 DP E 

2 电气设计说明 DP E 

3 电气计算书 CL E 

4 电气设备材料表 BM E 

5 电气设备规格书 SP E 
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续表 D. 0. 9 

编号 文档名称 文档类别 信息来源

6 电气负荷表 ID E 

7 继电保护整定表 ID E 

8 电缆敷设表 1D E 

9 文件目录 ID E 

10 厂区供电外线路径图 DW E 

11 电气单线图 DW E 

12 典型的逻辑图或电路图 DW E 

13 自动化系统网络拓扑及配置图 DW E 

14 变配电所平面布置及剖面图 DW E 

15 爆炸危险区域划分图 DW E 

16 电缆桥架（电缆沟）平剖面图 DW E 

17 防雷、防静电接地平面图 DW E 

18 高（中）压系统图 OW E 

19 高（中）压控制原理图 DW E 

20 直流供电系统图（必要时） DW E 

21 低压系统图 DW E 

22 低压控制原理图 DW E 

23 自动化系统网络拓扑及配置图 DW E 

24 高（中）压配电装置小母线布置图 DW E 

25 互连接线图（必要时） OW E 

26 配电平面图 OW E 

27 照明平面图 DW E 

28 动力（照明）系统图 DW E 

29 端子柜接线图或表 DW E 

30 典型安装图 DW E 
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D. 0. 10 电信设计类 (AK )文档的交付清单宜符合表 D. 0. 1 0 的

要求 。

表 D.0.10 电信设计类 (AK) 文档交付清单

编号 文档名称 文档类别 信息来源

1 电信设计规定 DP E 

2 电信设计说明 DP E 

3 电信设备材料表 BM E 

4 电信设备技术规格书 SP E 

5 电信用户表 ID E 

6 文件目录 ID E 

7 出入口控制（门禁管理）系统图 DW E 

8 人侵报警系统图 DW E 

9 系统集成与安全管理预警指挥系统图 DW E 

行政电话、调度电话和直通电话、无线通信、火灾自

10 动报警、电视监视、扩音对讲电信系统的系统图及配 DW E 

线图

11 综合布线系统图（必要时） DW E 

12 各建筑物（室内部分）电信（设备配线）平面图 DW E 

13 室外电信平面图 DW E 

14 电信设备布置图 DW E 

15 电缆桥架（电缆沟）图 DW E 

16 电缆敷设表（必要时） DW E 

17 典型安装图 DW E 

• 68 • 



D.0.11 建筑设计类(AL) 文档的交付清单宜符合表 D. 0. 11 的

要求。

表 D. 0.11 建筑设计类 ( AL ) 文档交付清单

编号 文档名称 文档类别 信息来源

1 建筑设计规定 DP E 

2 建筑设计说明 DP E 

3 单体设计说明书 DP E 

4 材料表 （必要时） BM E 

5 建筑物一览表 ID E 

6 文件目录 ID E 

7 主要建筑物平面图 DW E 

8 立面图 DW E 

9 剖面图 DW E 

10 详图 DW E 

D. 0. 12 结构设计类(AM)文档的交付清单宜符合表 D. O. 12 的

要求。

表 D.0. 12 结构设计类 (AM ) 文档交付清单

编号 文档名称 文档类别 信息来源

1 结构设计规定 DP E 

2 结构设计说明 DP E 

3 材料表 BM E 

4 主要建（构）筑物一览表 1D E 

5 文件目录 ID E 

6 桩基图（包括桩位平面布置图、桩详图 ） OW E 

人工地基处理图（包括复合地基施工图、强穷施工
7 DW E 

图等 ）

8 基础总平面布置图 DW E 

9 单体基础图（包括基础平面布置图和基础详图） DW E 
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续表 D. O. 12 

编号 文档名称 文档类别 信息来源

10 设备基础图（包括平面布置和详图） DW E 

钢筋混凝土池类图 （包括模板图、配筋图、剖面图、
DW E 11 

预埋件详图等）

12 特种结构详图 DW E 

13 钢筋混凝土结构图 DW E 

钢结构图（包括结构平面布置图 、立面布置图和节
14 DW E 

点详图）

D. 0. 13 暖通空调设计类 (AN)文档的交付清单宜符合表 D.O. 13 

的要求 。
表 D. 0. 13 暖通空调设计类 (AN) 文档交付清单

编号 文档名称 文档类别 信息来源

1 暖通空调设计规定 DP E 

2 暖通空调设计说明 DP E 

3 材料表（工程拭表） BM E 

4 暖通空调设备表 1D E 

5 文件目录 ID E 

6 制冷、供热系统流程图 DW E 

7 通风、空调、除尘系统流程图 DW E 

8 采暖平面图 DW E 

9 采暖系统图 DW E 

10 通风（空调、除尘）平面图 DW E 

11 通风（空调、除尘）剖面图 DW E 

12 通风（空调、除尘）系统图 DW E 

13 机房管道布置图 DW E 

14 机房设备布置图 DW E 

15 详图 DW E 
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D. 0. 14 分析化验设计类(AP)文档的交付清单宜符合表 D. 0. 14 

的要求 。

表 D.0.14 分析化验设计类 (AP) 文档交付清单

编号 文档名称 文档类别 信息来源

1 分析化验设计说明 DP E 

2 综合材料表 BM E 

3 分析项目表 ID E 

4 分析仪器设备表 1D E 

5 文件目录 ID E 

6 分析化验室管道流程图 DW E 

7 分析化验室平面布置图 DW E 

8 分析化验室管道平面布笠图 DW E 

9 分析化验室管道布笠详图 DW E 

D. 0. 15 给排水设计类 (AQ)文档的交付清单宜符合表 D. o. 15 

的要求。

表 D.0.15 给排水设计类 (AQ) 文档交付清单

编号 文档名称 文档类别 信息来源

1 给排水设计规定 DP E 

2 给排水设计说明 DP E 

3 （全厂给排水管网）系统划分说明 DP E 

4 主要工艺设备数据表（必要时） DS E 

5 综合材料表｀ BM E 

6 水散表 ID E 

7 界区条件表 ID E 

8 设备表（必要时） ID E 

9 文件目录 ID E 

10 系统流程图 DW E 

11 高程图（必要时） DW E 
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续表 D. 0. 15 

编号 文档名称 文档类别 信息来源

12 建构筑物平面布登图 DW E 

13 给排水管道及仪表流程图 (P&ID) DW E 

14 给排水管道（或设备）平面布置图 DW E 

15 给排水管道（或设备）安装详图及井表图 DW E 

16 构筑物（或特殊井室）平剖面图 OW E 

17 界区管道接点方位图 DW E 

D. 0. 16 消防设计类(AR) 文档的交付清单宜符合表 D. 0. 16 的

要求。
表 D. 0.16 消防设计类 (AR) 文档交付清单

编号 文档名称 文档类别 信息来源

1 消防设计说明 DP E 

2 综合材料表 BM E 

3 消防设备表 ID E 

4 消防车配置表 ID E 

5 主要的辅助器材配置表 ID E 

6 文件目录 ID E 

7 消防管道及仪表流程图 DW E 

8 泡沫灭火系统管道及仪表流程图 DW E 

其他自动灭火系统（水喷淋、水喷雾、气体、干粉）管
DW E 9 

道及仪表流程图

10 消防管道平面布置图 OW E 

11 消防设施布置图 OW E 

12 消防工艺管道及仪表图例符号 DW E 

13 消防管道（设备）安装详图 DW E 

14 消防水泵站布凳图 DW E 

15 灭火器布置图 DW E 
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D. 0.17 预制钢结构采购类(BA)文档的交付清单宜符合表 D. 0.17

的要求。

表 D. 0.17 预制钢结构采购类 (BA) 文档交付清单

编号 文档名称 文档类别 信息来源

. 1 安装 、操作使用说明书（必要时） DP p 

2 材料质世证明书／材质单 DP p 

3 产品合格证／质量证明书 DP p 

4 材料复检报告（必要时） DP p 

5 产品图纸 DW p 

D. 0. 18 静设备采购类 (BB)文档的交付清单宜符合表 D. 0. 18 

的要求 。

表 D.0.18 静设备采购类 (BB) 文档交付清单

编号 文档名称 文档类别 信息来源

1 压力容甜制造许可证 DP p 

2 压力容器监检证书 DP p 

3 产品合格证／质员证明书 DP p 

4 材料质鱼证明书／材质单 DP p 

5 材料复检报告（必要时） DP p 

6 无损检测报告(RT/UT/MT/PT) DP p 

7 热处理报告 DP p 

8 耐压试验报告 DP p 

9 铭牌复印件 DP p 

10 备品备件清单 1D p 

11 竣工图 DW p 
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D. 0. 19 动设备采购类 (BC) 文档的交付清单宜符合表 D. 0. 19 

的要求。

表 D. 0.19 动设备采购类 ( BC ) 文档交付清单

编号 文档名称 文档类别 信息来源

1 产品安装、操作使用说明书 DP p 

2 产品合格证／质忧证明书 DP p 

3 材料质批证明书／材质单 DP p 

4 机械运转试验报告 DP p 

5 性能试验报告 DP p 

6 电机检测报告 DP p 

7 产品数据表 DS p 

8 润滑油（脂）表 ID p 

9 备件清单 ID p 

10 特殊工具清单 ID p 

11 产品图纸 DW p 

D. 0. 20 管道采购类 (BD)文档的交付清单宜符合表 D. 0. 20 的

要求。

表 D.0.20 管道采购类 ( BD) 文档交付清单

编号 文档名称 文档类别 信息来源

1 安装、操作使用说明书 DP p 

2 材料质侦证明书／材质单 DP p 

3 产品合格证／质散证明书 DP p 

4 材料复检报告（必要时） DP p 

5 无损检测报告 DP p 

6 热处理报告 DP p 

7 产品图纸 DW p 
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D. O. 21 仪表采购类 (BE)文档的交付清单宜符合表 D. 0.21 的

要求。

表 D. 0. 21 仪表采购类 (BE) 文档交付清单

编号 文档名称 文档类别 信息来源

1 安装、操作使用说明书 DP p 

2 包装、运输、存储程序 DP p 

3 产品出厂测试报告 DP p 

4 材料质扯证明书／材质单 DP p 

5 产品合格证／质扭证明书 DP p 

6 仪表规格书 SP p 

7 产品图纸 DW p 

D. 0. 22 电气采购类 (BF) 文档的交付清单宜符合表 D. 0. 22 的

要求 。

表 D. 0. 22 电气采购类 ( BF) 文档交付清单

编号 文档名称 文档类别 信息来源

1 安装、操作使用说明书 DP p 

2 产品出厂测试报告 DP p 

3 材料质拭证明书／材质单 DP p 

4 产品合格证／质扯证明书 DP p 

5 元器件检测报告（必要时） DP p 

6 元器件合格证 DP p 

7 防爆证书（必要时 ） DP p 

8 产品图纸 DW p 
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D. 0. 23 施工综合类 (CA)文档的交付清单宜符合表 D. o. 23 的
要求。

表 D.0.23 施工综合类 (CA ) 文档交付清单
, 

编号 文档名称 文档类别 信息来源

1 交工技术文件总说明 DP C 

2 交工技术文件说明 DP C 

3 施工组织设计及批复文件 DP C 

4 开工报告 ID C 

5 交工技术文件总目录 1D C 

6 交工技术文件目录 ID C 

7 工程中间交接证书 ID C 

8 工程交工证书 DP C 

9 交工技术文件移交证书 DP C 

10 重大质社事故处理报告 DP C 

11 工程变更一览表 DP C 

12 隐蔽工程记录 RE C 

13 设计变更单或工程联络单 RE E/ C 

14 合格焊工登记表 RE C 

15 无损检测人员登记表 RE C 

16 开箱检验记录 RE C 

17 防腐工程质朵验收记录 RE C 

18 隔热工程质措验收记录 RE C 

19 接地电阻测批记录 RE C 

20 安全阀调整试验记录 RE C 

21 安全附件安装检验记录 RE C 

22 射线检测结果确认表 RE C 
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续表 D.0.23

编号 文 档名称 文档类别 信息来源

23 射线检测报告 RE C 

24 焊缝超声检测报告 RE C 

25 材料超声检测报告 RE C 

26 超声测厚报告 RE C 

27 磁粉检测报告 RE C 

28 渗透检测报告 RE C 

29 金属材料化学成分分析检验报告 RE C 

30 硬度检验报告 RE C 

31 垫铁隐蔽记录 RE C 

32 设备／材料质批证明文件一览表 RE C 

D.0.24 土建施工类 (CB)文档的交付清单宜符合表 D. 0. 24 的

要求 。

表 0.0.24 土建施工类(CB) 文档交付清单

编号 文档名称 文档类别 信息来源

1 地基验槽（坑）记录 RE C 

2 地基处理记录 RE C 

3 工程定位测批记录 RE C 

4 设备基础复测记录 RE C 

5 块体式设备基础允许偏差项目复测记录 RE C 

6 整体框架式设备基础允许偏差项目复测记录 RE C 

7 储罐基础允许偏差项目复测记录 RE C 

8 球形储罐基础允许偏差项 目复测记录 RE C 

9 基础沉降观测记录 RE C 

10 水池蓄水试验记录 RE C 
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D. 0. 25 设备施工类 (CC) 文档的交付清单宜符合表 D. 0. 25 的

要求。

表 D.0.25 设备施工类 (CC) 文档交付清单

编号 文档名称 文档类别 信息来源

1 机器安装检验记录 RE C 

2 轴对中记录 RE C 

3 机组轴对中记录 RE C 

4 空冷式换热器风机安装检验记录 RE C 

5 机器组装质抵确认记录 RE C 

6 机器单机试车记录 RE C 

7 机组试车条件确认记录 RE C 

8 往复式压缩机试车记录 RE C 

9 离心式压缩机试车记录 RE C 

10 汽轮机／燃气轮机试车记录 RE C 

11 电动机试车记录 RE C 

12 变速器试车记录 RE C 

13 签类设备安装检验记录 RE C 

14 立式设备安装检验记录 RE C 

15 卧式设备安装检验记录 RE C 

16 塔盘安装检验记录 RE C 

17 设备填充检验记录 RE C 

18 立式圆筒形储罐组装质批检验记录 RE C 

19 立式圆筒形储罐试验记录 RE C 

20 湿式气柜组装质贷检验记录 RE C 

21 湿式气柜试验记录 RE C 

22 干式气柜组装质量检验记录 RE C 

23 干式气柜试验记录 RE C 
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续表 D. 0. 25 

编号 文档名称 文档类别 信息来源

24 火炬塔架和管筒安装检验记录 RE C 
25 隔热耐磨衬里质量检验记录 RE C 
26 换热设备耐压和严密性试验记录 RE C 
27 设备耐压／严密性试验记录 RE C 
28 常压设备热处理报告 RE C 
29 管式炉炉体钢结构安装检验记录 RE C 
30 管式炉附件安装质量检验记录 RE C 
31 炉衬质量检验记录 RE C 

D. 0. 26 管道施工类(CD)文档的交付清单宜符合表 D. 0.26 的
要求 。

表 D.0.26 管道施工类 (CD)文档交付清单

编号 文档名称 文档类别 信息来源

1 管道组成件验证性和补充性检验记录 RE C 
2 阀门试验确认表 RE C 
3 弹簧支／吊架安装检验记录 RE C 
4 滑动／固定管托安装检验记录 RE C 
5 管道补偿器安装检验记录 RE C 
6 管道系统耐压试验条件确认与试验记录 RE C 
7 管道系统泄漏性／真空试验条件确认与试验记录 RE C 
8 管道吹扫／清洗检验记录 RE C 
9 给排水压力管道耐压试验条件确认与试验记录 RE C 

10 给排水无压力管道闭水试验条件确认与试验记录 RE C 
11 管道焊接接头热处理报告 RE C 
12 管道焊接接头射线检测比例确认表 RE C 
13 管道静电接地测试记录 RE C 
14 管道材料发放一览表 RE C 

• 79 • 



D. 0. 27 电气施工类 (CE)文档的交付清单宜符合表 D. 0. 27 的

要求。
表 D. 0. 27 电气施工类(CE) 文档交付清单

编号 文档名称 文档类别 信息来源

1 电气设备试验项目确认表 RE C 

2 交流电动机安装检验与空载运行记录 RE C 

3 变压器安装检验记录 RE C 

4 高／低压开关柜安装检验记录 RE C 

5 保护／控制盘（屏）安装检验记录 RE C 

6 直流系统／不间断电源(UPS)安装检验记录 RE C 

7 电缆敷设与绝缘检测记录 RE C 

8 火灾自动报警系统安装检验记录 RE C 

D. 0. 28 仪表施工类 (CF) 文档的交付清单宜符合表 D. o. 28 的

要求。
表 D.0.28 仪表施工类(CF)文档交付清单

编号 文档名称 文档类别 信息来源

1 DCS 机柜／仪表盘／操作台安装检验记录 RE C 

2 综合控制系统基本功能检测记录 RE C 

3 报警／联锁系统与可编程序控制系统调试记录 RE C 

4 DCS/S1S 送电条件确认表 RE C 

5 仪表设备校验项目确认表 RE C 

6 联校试验条件确认表 RE C 

7 联校调试记录 RE C 

8 仪表管道耐压／严密性试验记录 RE C 

9 仪表管道泄涌性／真空度试验条件确认与试验记录 RE C 
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